











VEILIGHEIDSTEMPERATUURBEGRENZER

In het elektrische verwarmingselement is een veiligheids-
temperatuurbegrenzer ingebouwd. Als de warmtepomp
uitvalt of als er lucht in het systeem zit, controleer dan
of de resetknop van deze veiligheidstemperatuurbegren-
zer is geactiveerd. Druk deze indien nodig weer in (met
een elektrisch geisoleerde schroevendraaier).

Veiligheidstemperatuurbegrenzer en resetknop (pijl)

Demontage

/N

A\

GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische stroom!

De elektrische werkzaamheden mogen
uitsluitend door gekwalificeerde elektro-
monteurs worden uitgevoerd.

Schakel de installatie spanningsvrij en be-
veilig deze tegen inschakelen, alvorens u
het apparaat opent!

WAARSCHUWING!

Alleen gekwalificeerde verwarmings- of
koelingmonteurs mogen de warmtepomp
uit de installatie uitbouwen.

LET OP!

Apparaatcomponenten, koudemiddel en olie
dienen volgens de geldende voorschriften, nor-
men en richtlijnen gerecycled of vakkundig afge-
voerd te worden.

DEMONTAGE VAN DE BUFFERBATTERI)

LET OP!

Alvorens de verwarmings- en warmtepompre-
gelaar wordt gerecycled, dient de bufferbatte-
rij van de processorprintplaat te worden verwij-
derd. De batterij kan met een schroevendraaier
worden uitgeschoven. De batterij en alle elek-
tronische onderdelen dienen milieuvriendelijk te
worden afgevoerd.
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Technische gegevens/leveringsomvang

Apparaatnaam

Toebehoren voor
warmtepomptype

Opstellingsplaats

Conformiteit
Verwarmingscircuit

Warmtapwaterbuffervat

LWD 50A - LWD 90A

Noodzakelijk voor werking
binnen 1 buiten

Efficiénte verwarmingspomp

Energiemeting
Netto-inhoud

Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk

Algemene apparaatgegevens Afmetingen kast (hoogte 1 breedte 1 diepte)

Elektrische gegevens

Verwarmings- en
warmtepompregelaar

Veiligheidsvoorzieningen

Overstortventiel

Geluid

* Lokale voorschriften in acht nemen

Aansluitingen

Circulatie
Spanningscode 1 beveiliging op alle polen warmtepomp *)

Circulatiepomp verwarmingscircuit: maximaal opgenomen vermogen 1| stroomverbruik

Veiligheidscomponent verwarmingscircuit 1 veiligheidscomponent warmtebron

Fabrieksinstelling (bij de inbedrijfstelling aan de installatie aanpassen)
Geluidsdrukniveau in het open terrein/geluidsvermogensniveau

** Fabrieksinstelling

*van toepassing | — niet van toepassing

* van foepassing 1 — niet van toepassing
* van foepassing 1 — niet van toepassing
CE

geintegreerd: *ja — nee

bar 1 I/h
.
b
B

| 1 bar

in de leveringsomvang:
*ja —nee

in de leveringsomvang:
*ja —nee

geintegreerd: «ja — nee
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R % AG
3~/N/PE/400V/50Hz 1 C16

29/43
813309
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Vrije opvoerhoogte

0,8

0,7

0,6

= Apmax

0,5

0,4

Ap (bar)

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

Legenda:

VHW

Ap (bar)

0,5 1,0 1,5
Vhw (m3/h)

NL812022

Volumestroom verwarmingswater

Vrije opvoerhoogte verwarmingscircuit

2,0

2,5

3,0

HTD
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HTD Maatschetsen
A B E

226 83 291 é% 639 ,

<1800 é] _——
— 4 -— 1651 CRU
1547
O ]
= \\\@
- - 1163 @/
_1_ R 547 +—
508 +— T
290
®—1217
I~
1 1w N 0\@ m— - 0 m ey ————
97| 180 323 216
600 g° 22 3 =
DO o
Legenda: NL819417-
Alle maten in mm.
A Vooraanzicht
B Zijaanzicht van links
E Achteraanzicht
Pos Naam Afm
1 Veiligheidscomponent
2 Verwarmingswateringang (van verwarmingscircuit) Rp 1" bi
3 Verwarmingswateruitgang (naar verwarmingscircuit) Rp 1" bi
4 Bedieningsdeel
5 Aftap buffervat G 1/2"
6 Verwarmingswateringang (van de warmtepomp) Rp 1" bi
7 Verwarmingswateruitgang (naar de warmtepomp) Rp 1" bi
8 Warm tapwater R 1" bu
9 Circulatie R 3/4" bu
10 Koud water R 1" bu
11 Doorvoeren voor elektrische en sensorkabels
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Opstellingsschema HID

>100 >500

Y7
X
N7

7
X
N>

LI B NVON OKF

L% % N = |

v
X
>

. —FS

>1550

<
N

Legenda: NL819418
Alle maten in mm.

OKF Bovenkant afgewerkte vioer

FS Gearceerd oppervlak, vrije ruimte voor
servicedoeleinden
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Hydraulische integratie HTD / LWD

Ve A
Crra 3
TBW

12 A
=y :

| -

m 26 A ZWE1

BUP, AB
\L/) / B

75
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Aansluitschema

1 2 3 , 4 5 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
|||||||||||||||||||||||||||||||||| b | —_—— " e | -_————— —_—— I
_ﬁ A1 1 _ A2 __| X10 _“| X9 __ﬁ X8 | __ A3 _ A4
| _ _ _ | :
_ | i | 1 T | _ |
_ -X0 X2 X3 X4 | _ X | _ X10 __ X9 __ | _ |
% _ | | | :
| clalo| lallalelol<|S «Jalslal-la I | | | _ | |
- = -~ - z|a [=] B =) .
| Lslslsl [glelal (2E[R[zISIEIRIZIBIS S e 1 e e e e S R A __meNLL __ b ] B e __ s|9alzlgl| | _ | _é
| J N I i D L || LT P P _ |
_ m _ | b _ | PE [p1 |br __ __ _ | | ZW2
_ ; “ _ _ _ _ _ :
[ AN EN SR SR RN IS : [ e 1T W | e | L] L |I_ Lt ecnraeemesasaesaes
: : : % X8
: : A : X10
P AR : LN
: H - o Z - W
Al WA -
HUP FP1  ZUP BUP iomis zZIP
P Lucht water duaal -egenda: NL831179
: : Benaming Functie
: : A1 Regelaarprintplaat; Opgelet: I-max = 6A/230VAC
N N o : A2 Bedieningsdeel
S > ST A3 Buiteneenheid
g ) o: : A4 Warm kraanwater of buffer
> 3 3 : A5 Onderverdeling huisinstallatie . .
S 153 ISH : F10 3-polige leidingbeveiligingsschakelaar bijverwarming 1 . X .
N 3 N : F11 3-pol. motorbeveiligingsschakelaar compressor; Opgelet; Rechts draaiveld is noodzakelijk!
w [ i : F12 Vermogensbeveiligingsschakelaar aanvullende verwarming 2
a [ e : F13 Motorbeveiligingsschakelaar regelaar
z z Zz: : m_K ZW2 Beveiliging elekir. verwarmingselement warm kraanwater of buffer
™ ™ [N : emmen
_IIIIII--IIIIWIIWIIiIIIIII._ mcm m,aﬁ _Mamssma,o.:@cwﬁv@au\oaw%mxm_ﬁ_%c indi Jid
p : ontact voor energiebedrijf; bij vrijgave gesloten; brug indien geen sperti
| 5 5 Xu. : 3 FP1 Pomp Bmzoo:oczﬁ . ! ._ .E g 9 g pertl
| : : ﬂ_._/__w O:oc__m:m_uo%w <¢«<<mqm:_3 mo_quc:Q U
: : aansluiting Bedieningsdeel --> Outdoor Unit
| : : MA1/MIS Laad/Ont mma\xom_Bm_w:nx_mvw open
| i Al Al KW{Z_m __/.\_mmﬁn_\ma_ﬂwa.\xom_3%@5% 1 dicht
—] otorbeveiligin
| _HU PEX Geen E:Q_% 9
A2 RFV Toebehoren: afstandsregelaar
| I -Q14 TA Buitenvoeler |
_ ; «m,_z Mmm_mmm%:mmﬂm%m%wﬂ ,M_<m«3 kraanwater
| ; .vmm_.x Externe retourvoeler
I } a i 0-X4 Klemmenstrip op regelaarprintplaat (zie sticker)
_ F10 % Fi1 % F12 % F13 m— X8 Aans|uitklem in schakelkast voor vermogen compressor
X9 Aansluitklem in schakelkast; voeding vermogen bijverwarming
| A5 VNAm_ w H_m_a_ __: mo_,_mxm_xmmn N/PE-verde ing voor externe 230V-apparaten
[ - - S ulpcirculatiepomp
ZIP Circulatiepomp
iligi i i ificati ZW1 Stuursignaal van aanvullende warmteopwekker 1; intern bedraad
Beveiliging a.u.b. opmaken uit technische specificaties SW2/SST mEEmmm:mm_ Vo nviilends émﬁaﬁmowémxxmﬂm
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HTD

Stroomschema 1/2

7 ...... vA LA 4.1

-Q5
2.7

Bedrijfsmiddel

3~N/PE/400V/50Hz X8
3~N/PE/400V/50Hz X9

E22 ZWA1
K11

Q5

Leiding

LIN

X8

T

Functie

Voeding compressor; rechts draaiveld is noodzakelijk!
Voeding aanvullende verwarming

Hulpverwarming
Bedieningsdeel .
Beveiliging aanvullende verwarming

Apparaataansluiting
LIN-bus o o .
Voeding capaciteit compressor --> uit buiteneenheid

||||||&m:m 5o w_|||||||||||||||.Xm_mm 5o w* R I I

LilzlisInTre LilzlisInTre N
|2 |3 )4 | PE

3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz _\ *
SNy tt

L1 L2 L3 N PE

X8
Legenda: NL817388

K11

.XOANOO@

1

]
A

II..II.-I_
\//u‘_um
2 3

12V/LIN/GND

LIN
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HTD

1 | 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14 15 16
K10 230VAC K12
-X00Q O X000 O O-X20 -X20 -X2 -X30 - o - o
L zﬂum L s > %w o X3 S X3 o X4 ,ﬁw,m X5 s X5 m_w x6 Yy le
= [ < E R @ E |6 cl = |G 25
_
| [ 7
i |-st8 | _
i | BH r\ | <10V
_ _ c
i [ ,aSND
_ Al
| as []
| zw1 [Re
|
|
#| |_ bl [br[sw
| | -
i Lo e o e ©
! b | GNDo .y 12 N5 6
| @ bk |
i X
— - 4 v Y1
! ! HUP -R9 b -R5 -R4_ A,
_ _ [31] BIT | B
| | TBW TVL TRL
|
_ -X10
el kWNETTTT |-~~~ ~~—~—~“~—~~“~~"~—"""7™"/"7—"/"——F/"+"W"/"™"/F—"~«"7/W/"YV/"7" 77—/ Y/ e
| 1~N/PE/230V/50Hz 2y
™ L — | I~4 4
PEN L S~6 ;14
X10 » »
EVU
Legenda: NL817388
Bedrijfsmiddel Functie

1~N/PE/230V/50Hz
EVU

Fé ASD

K10

Stroomschema 2/2

<oma5m regeling o o .

Contact voor energiebedrijf; bij vrijgave gesloten; brug indien geen spertijd

Flowsensor

Regelaarprintplaat; Opgelet: I-max = 6A/230VAC

Comfort-printplaat L

Verwarmingspomp energiezuinig

Beveiliging aanvullende verwarming

Retourvoeler

Aanvoervoeler

Tapwatervoeler . .

Velligheidstemperatuurbegrenzer bijverwarming . . .
Voedingsklemmen in schakelkast hydraulische module; N/PE-verdeling voor externe 230 V toestellen --> voor buiteneenheid
Tapwater omschakelklep
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EG-conformiteitsverklaring volgens de
Machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage 1l A

De ondergetekende

bevestigd dat de als volgt aangeduide toestellen in de door ons in omloop gebrachte uitvoering, aan
de eisen van de geharmoniseerde EG-richtljnen, de EG-veiligheidsstandaards en de
productspecifieke EG-standaards voldoet.

Bij wijzigingen aan een of meerdere toestellen vervalt de geldigheid van deze verklaring.

Aanduiding van de Warmtepomp/de Toestellen

Warmtepomp u alpha innotec
Apparaattype Bestelnummer Artikelnummer 1 Artikelnummer 2
LWD 50A-HTD 100601HTDO2 100 601 150 713 41
LWD 70A-HTD 100602HTD0O2 100 602 150 713 41
LWD 90A-HTD 100609HTDO2 100 609 150 713 41
LWD 50A/SX-HTD S 100603HTD0O2 100 603 150 714 41
LWD 70A/SX-HTD S 100604HTD02 100 604 150 714 41

EG-Richtlijnen Geharmoniseerde EN

2006/42/EG 2009/125/EG EN 378 EN 349

2006/95/EG 2010/30/EU EN 60529 EN 60335-1/-2-40

2004/108/EG EN ISO 12100-1/2 EN 55014-1/-2

*97/23/EG EN ISO 13857 EN 61000-3-2/-3-3

2011/65/EG

* Bouwgroep drukapparatuur

Categorie Il

Module A1

Benoemde instantie:

TUOV-SUD

Industrie Service GmbH (Nr.:0036)

Bedrijf: Plaats, datum: Kasendorf, 14.12.2015
ait-deutschland GmbH
Industrie Str. 3
93359 Kasendorf e ——

e e ————
Germany A 2
Ondertekening _f':_

Jesper Stannow
Hoofd Ontwikkeling Verwarming
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NL

ait-deutschland GmbH
IndustriestraBe 3
D-95359 Kasendorf

E info@alpha-innotec.de
W www.alpha-innotec.de

alpha innotec - een merk van ait-deutschland GmbH



